
濁度 ｐＨ 水温 塩化物 酸 全硬度 鉄 全蒸発
イオン 消費量 残留物

度 ℃ mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
1 0.0 6.8 21.2 13.0 17.0 21.0 0.05 45.0  

2 0.0 6.8 20.6 11.0 15.0    
3 0.0 6.8 20.6 13.0 16.0    
4 1.0 6.7 21.0 9.0 16.0    
5 1.0 6.8 20.9 16.0 17.0    
6 0.0 6.8 20.6 14.0 13.0    
7 0.0 6.8 20.6 13.0 15.0    
8 0.0 6.7 20.8 12.0 15.0 14.0 0.05 53.0
9 0.0 6.8 20.2 12.0 16.0    
10 0.0 6.7 19.8 14.0 16.0    
11 0.0 6.8 19.2 14.0 16.0    
12 0.0 6.8 19.2 13.0 16.0    
13 0.0 6.8 19.2 12.0 16.0    
14 0.0 6.8 20.4 13.0 14.0    
15 0.0 6.8 20.1 18.0 18.0 17.0 0.05 50.0
16 0.0 6.9 19.6 13.0 15.0    
17 0.0 6.9 19.5 10.0 14.0    
18 0.0 6.9 20.1 16.0 15.0    
19 0.0 6.9 19.5 13.0 17.0    
20 0.0 6.9 19.9 13.0 15.0    
21 0.0 6.9 20.1 12.0 13.0    
22 0.0 6.9 19.9 13.0 17.0 17.0 0.05 55.0
23 0.0 7.0 20.4 14.0 17.0    
24 2.0 7.2 20.5 10.0 17.0    
25 4.0 7.2 21.1 13.0 18.0    
26 3.0 7.2 20.0 9.0 18.0    
27 2.0 7.2 19.8 16.0 18.0    
28 2.0 7.3 20.0 15.0 15.0    
29 2.0 7.1 19.5 13.0 17.0 21.0 0.09 53.0
30 4.0 6.9 20.0 15.0 17.0    
31    

平均 0.7 6.9 20.1 13.1 16.0 18.0 0.06 51.2
最大 4.0 7.3 21.2 18.0 18.0 21.0 0.09 55.0
最小 0.0 6.7 19.2 9.0 13.0 14.0 0.05 45.0
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